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オムロノ商品をお買い上げいただきありがとうございます。
この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説
明書をお読みになり、十分にご理解してください。
お読みになったあとは、いっもお手元においてご使用ください◇
オムロン株式会社
0696775-7B
■
■
[一〔
{D爆発姓ガス、引火性ガスのあるところでは使用しないでくださL.
{2喧源電圧範囲を超えて使用しないでください。
{3}負荷を短絡させないてください。
〔4}電源の極性など、誤配線しないてください。
一
(1)rs食性気体、可燃{生気体には便用てきません。
〔2)高圧線・動力線との併設はさけてください。
(3)水にぬらさないでください。
(41超音波振動が直接センサにかからないように取りつけてくださ、.
(5〕定格内の圧力でご使用ください。
⑥準正部(圧力デート)の符号(+、)を間違えずに配管してください。[+正正ボート、
負圧ザート)
〔7)」一ード部に50N以上の引っ張りカを加えないでください。
(8)=ンプレッサ内のオイル、空気中の水分が水滴として圧力センサの受圧6Gにたまる恐れのあるとき
は、素子を破壊する恐れがあるため、エアフィルタを入れ、水分、僧分を除去してください。
〔9比較出力またはリ;ア出力を使用しないときは、出力のリード線を切断し、絶縁テープを巻くなど
して、他の端子と接続しないようにしてください。
(10電波発生装取の近くなど、強電磁界において使用すると最大4%F.S.変動する可能性があります。
強電磁界から遠ざけてください。
(ω精度良く測定するtめに、ウx－ミングアップを10分程度行った後にゼoリセ!トしてください。
■定格/性能
形式項目        ε8Y-A181ε8Y-A5B       
胃液電圧        DC12～24V±10%  
為費電流        50mA以下        
圧力の種類      差圧    
適用流体        非腐食性気体、不※性気体        
定格圧力範囲    0～999P8(1kP白) 0～500kP8
耐圧力  6000P白/飢、mトw以下    50kPa
精度    土ユ%FS以下     
直線性  土、%FS以下     
比較出力2出力   PNPトランジスタ'オープンコレクタ最大電流}00mA残留電圧20V以下(流入電流100mAにて)ヒステリシスモート・ウィンドコンパレータモード選択可NO/NC切替可能        
表示    1登定値赤色3桁LED表示{文字高さ108mm比較出力:出力トランジスタON跨壺灯(2個`       
使用周囲温度    一10～55℃(ただし氷結なきこと). 
使用周囲湿度    25～85%RH〔ただし結露なきこと)  
保存周囲過度    一25～65℃      
導圧部  φ45樹脂パイプ  
応答速度        05!迫c  
電圧の影響      ±1%FS以下      
且度の彰審      ±50Pa以下1±150P8以下  
絶ほ抵抗        100MΩ以上(DC500Vメガ、篭手一括とケース間〉     
耐電圧  AC1000V1分1mA以下(DC500Vメガ、端子一括とケース間)       
振動    耐久:10～150H2片貫籍075mm又は1DOm/s㏄】X.Y.Z各方向8分×4掃引    
衝撃    300m/S`(約30G)X,Y、Z各方向3回   
保頂楕直        lEC規格IP40     
保護回路        電源逆接続保護・負荷短絡保箆    
材質    ケースPBTφ45樹脂パイプ 
質量    約809   
コ～ド  4芯ビニル絶縁丸充…=1一ドφ42m  
■取付について
U,導圧部には外形φ45にあったチューブをしっかりと差し込んでください。
i2}取付±具を本体に取りつける場合、M3六角大付fルトの縛め付けトルク
f;05qN・m以下としてください。
13}村田の取付金具・iジを使わす機器にネジで固定する場合、取付穴はφ37
±01としてください。また、使用する*yの長さは本製品にねし込まれる
ネノ部の長さが6口以下になるものを選定Lてください令取付穴が大きす
ぎる場合または、ネジが長すぎる場合は、本製品に埋め込まれているア
トが外れる場合があります●
■パネルカット寸法
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■配線について
o
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練色    内容
茶      電ぷ12～24V
膏      OV
黒      比較出力OUT1
白      比較出力OUT2
■出力段回路図
5こ口o㌃
{買}慣)
■各部の名称と役割
ツ品
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①
②
・表示部
①数値/メニュー表示部'
計測値、および各種設定用のメニューを表示します。
②単位表示
計測単位を表示します。
③OUT1表示LED
測定モードではOUTIの出力がONになると点灯します。
設定モードではOUT1の設定時に点滅します。
④OUT2表示LI…D
測定モードではOUT2の出力がONになると点灯します。
設定モードではOUT2の設定時に点滅します。
・操作キー
⑤ADJ
測定モードではゼロ点調整を行います。
設定モードでは測定モードへの移行に使用します。
⑥[モード〕
測定モードから設定モードへの移行、および設定モードてのメニュー項目の確定、設定値の確
定に使用します§
⑦[アップ⊃/{ダウン〕
命定モードではキーが2⇔以上押された時ON点、OFF点の表示を行います。{ダウン]でOUTユ
の設定、〔アンプ3でOVT2の設定を表示します。
設定モードでメニュー項目の変更、および設定値を変更する際に使用します。
[アップ〕で数値を増加、[ダウン]て数値を減少させます。
■設定方法
・デジタル表示の見方
アルフ7ベットおよび数字は下図のように7セグメントで表しています。
計測値およびメ・ニュー表示はこのLEDの7セグメントで表示されます。
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・モードについて
木器は計測値表示以外にも外部機器の制御をはじめ、さまざまな機能があります。それぞれの機能
は2っのモードにわかれています。各モードの関係と切替方法は下図のとおりてす。
o
電源ON
測定モード
　・
設定モード
各モードにはそれぞれっぎの機能がありますo
〈』`定モード〉
電源ON時はこのモードで起動します。通常はこのモードで使用してください。
〈設定モード〉
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OUTION/OFF点の設定
oumON/OFF点の設定
OUT12点ティーチング
OUT22点ティーチング
OUT1ユ点ティーチング
OUT2ユ点ティーチング
出力形態の設定
ヒステリシス幅の設定
ウィンドウ幅の設定
表示更新速度の設定
設定笹保護のキープロテクト機能
出力の設定
■聴愁霰順
②測定モードへ
.計測値(ゼ白点)をゼロリセットする
Φセンサやq1源が正しく接続されているか砿没して、電源を入れます。
②醇正部(圧力ポート)を無加佐(大気圧開放)の状⑪にしまナ。・
③ADJを数秒間押し続けると表示巾の引測鎖をゼoリセノトします。
・測定モードにする.
①ADJを押すと測定モードに戻ります。
以上で基本設定は完了です。
■出力のコントD－ル
木器は計測嬉を元に出力を行い、弁などの外部増器を制御することができます。外部機器をコント。一
ルするためには、基準値を設定して、罰測値が基準値を超えるとON、基4鬼値以下だとOFFといった
ような(逆も可能です)設定を行います。
・ON貞、OFF点を設定する
OUT1、OUT2それぞれにON貞、OFF点を設定します。
ON点設定磁>OFF点股定値の場合ヒステリノスモードになります。
ON点投足低くOFF恵投定値の場合ウィンドウモード些なります。
ON点設定億=OFF点殴定値の場合ON/OFF動作を行いません。
〈ノーマルオープンの場合〉
ヒステリシスモード
出力
ウインドウモード
(ノーマルクO－ズの場合〉
ヒステリシスモード
出力▲ONOFF             出力▲門.,二    ⇔枯・、.`,
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o,・圧力箇
OFF笠定値ON投足伍
ON投定日OFF1量定嬉
OFF
ウインドウモード
OFFR定日ON投定値
0:1圧加
ON設定笛OFr設定箇
・ON点、OFF貞の校定・変更
①設定モードに入り〔アノブ〕[ダラン]でOUT1のON点、OFP点設定メ;ユー二U〆を選択
します⇔OUT2のメニューttiueですo
緋≡ご纏経石卵管三商棚.封.
④OUT1のON点が衷示されますp〔ア!プ][ダウン〕て設定を変更します.
モート〕で設定を確定します。
鰭ち耀i辮蕊㌶遵≧望釆嚇パ
・出ヵ形態くノーマルオープン、ノーマルクローズ)の変更
出力を行う際に、ノーマルオープンて出力するかノーマルクローズで出力するかを殴冠します.
⌒ニノーマルオープン
nt=ノーマルクO－ズ
①設定モートに入り[ア!プ〕〔ダウン]で出力形喰設定メニュー二ρεを遺沢L日・
②[モート1でメニューを確定します。
③r.δ戸がa示されます.〔モート1を苧Pします。
④OUT1の出力形態が表示されます.〔アノブ]〔ダウン]で設定を変更します.
⑤[モード1て設定を確定します。
Φ～二ρが汲示されます.[モート」を押します。
⑦OUT2の出力形態が表示されます.1アノブ]〔ダウン]で設定を変更します.
⑧[モート1で設定を確定1.ます。ADJを押すと確定せずに測定モードに戻ります。
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■ティーチング方法
ティーチングを使用すると、キー入力の代わりに、計測値をON点、OFERの股定値として入力する
ことができます。ティーチングには1点のみを設定する1点ティーチングと2点を設定する2点ティー
チングがあります。
・2亘ティーチング(ヒステリシスモードティーチング)
①下図の状●Φで設定モーF"t:入りLア.プ〕〔ダウン]でOUT1の2点ティーチングメ;ユー
rtHを選択します.OUT2のメニューはeと.Hです。
②[モード]てメユユーを確定します.
③現在の!耐定値を表示します。
④計測佼を確認」、〔モード]を押1て=イーチyグを実行すると1点目のティーチングが完了し
ます。
⑤と〃己が表示されます。下図の状態②で[モード〕を押します。
①現在の計測値を表示します畳
2点ディーチング
グONOFF ▲出力状態①▼          状態②/●▲     
        :       一              
0       `TEACHl         レ任ACH2圧力    
TEACH1とTEACH2
は順番や大小が逆でも
問題はありません。
OFF点ON点
ON貞=(TEACHI十TEACH2)/20FF点=ON点一ヒステリシス領
⑦計測値を確喫し、[モード]を押してティーチング'を実行すると2点目のテノーチングが完了し
ます。
注.2点ティーチングを行うと自動的にヒスチリンスモードに設定されます。
・1点ティーチング{ウィンドウモードティーチング〉
Φ下図の状態③で設定モードに入り〔ア7プ〕[ダウン]でOUT1の1点ティーチングメ=.=一
'と≡を選択します。OUT2のメニューは～とピです・
]貞ティーチング
▲出力ONOFF             状態③/ 
        ▲▲    、      P
        :L              :`
D       `ON点   )`OFF点圧力億   
TEACHI
ON与一・TEACH1一ウィンドウ幅OFF点=TEACHI+ウィンドウ信
②〔モート〕でメニューを確定します.
8酷盤錯t琴肇智を},PLてチ.一チ.グを断ず阯チ"一ーチ。グが完了します。
注1点ティーチングを行うと自動的にウィンドゥモードに殴足されます⇔
■高度な使い方
・ヒステリンス幡の変更
離肇日豊㌍写経ε書㌍でヒステノシ嚇雌メ="HY5をmv{します'
Φ〃イ三ゴが表示されます.'モート=を押します.
④OUT1のヒステリノス輪がK示されます.tアノブコ〔ダウン]で設定'e3E更します。
⑤〔モード]で改定を確定します.
⑥eH望htu示されます.〔モーF'〕を押しますo
〔アンプ]〔ダウン]で設定を変更します.
⑦OUT2のヒステリンス錨が衷示されますo
⑧〔モーF]で設定を確定します。ADJそ押すと確定せずに測定モードに戻ります。
注〈ヒステリンスモードの場合〉
改定牧を設定した場合はこの設定は無効となリティーテングにより設定した場合のみ有効とな
りますo
〈ウィンドウモードの場合〉
ここて設定した他がそのまま測定モードで脅効となります。
一インドウ領の変更《ウィンドウモードで1ぷティーチング設定した場合のみ有効)
設定モードに入り〔アノブ]〔ダウン]でウィンドゥ幡設定メ;ユー」∵ごd・を選択します。
[モード]でメニューを確定します。
ノニジこが表示されます.〔モード]を押します。
OUT1のウィンドゥ幅が表示されます。Eアノブ]〔ダウン]で設定を変更します。
〔モード]で設定を確定します◆
ξ≡zごが該示されます◆[モード]を押します.
[アンプ]〔ダウン]で設定を変更します。
⊃UT2のウィンドウ幅が裟示されます.
モードユで設定を確定します。ADJを押すと硫冠せずに測足モードに戻ります。
注ヒステリノスモードで使用する場合はこの設定は無効となります・
・測定値の表示更新速度の変更
殴定できる更新速度は次のとおりてす.
乙Zン01秒ごとに測足値の表示を更新します.
a50,5秒ごとに測定{直の表示を更新します.
■Z=71秒ごとに測定値の吸示を更新します。
①設定モードに入り[アップ]〔ダウン]で測定値の表示更新速度設定メニューd5ρを選択し
ます◆
③
[モード]でメニューを確定します.
表示更新速度が表示されます.[7ノブ][ダウン〕で設定を変更します。
〔モード]で校定を限定します.ADJを押すと確定せずに測定モードに戻ります.
・キープロテクト殴定
二'〆=キーデロテクトなし
二AキープVチクトあり
①設定モードに入り〔アノブ)[ダウノ〕でキープロテクト設定メニュー戸'とを選択します。
②tモード]でメニ=一を確定します。
③キープOテクトの状態が衷示されます.[ア、プ〕[ダOン]で設定を変更します。
④〔モート'て設定を碩足します◎ADJを押すと確定せずに測定モードに戻ります。
注キープOテクトは測定モートに移行した時点で有効となります。
◎
・キープOテクト解除
①測定モートでLモート]を数秒間押します.
②設定モートのキープロテクト殴足メエ・・-P",tr::入ります。
③'モート1でメニューを確定二ます・
④キープOテクFの状態が衷示されます◆[アノブユ〔ダウン]で設定を変更します。
⑤〔モト1で設定を確定します。
注キープロテクトを解除するまでは設定モードての設定変更や測足モードでの七口リセノトはで
きません.
・出力の設定
設定モードでの出力の設定を行います。
二":設定モードては比較出力を停止します。
δ⇔設定モードでも比較出力を行います.
Φ設定モードに入り「アノブ」「ダウン」で出力股疋メニュー"二よノ告"を選択します。
②rモード」でメ=ユーを確定します.
③設定状態が表示されます.「アvプJ「ダウン」て設定を変更します。
④「モーF」で設定を砲定します。ADJを押すと確足せずに測定モードに戻ります。
■エラー表示            
表示    エラー内容      処置
数値点滅        定格以上の圧力が印加されている  印加圧力を定格範囲内にする
后      出力トランジスタに定格以上の電流が流れている    電源をOFFにし、適正な負荷に変更する
駈と    ティーチング時の現在値が設定範囲外またはティーチング後の計算結果が設定範囲外    ティーチング時の圧力を適正な伍にする
品      ゼ0リセット時、導圧部に圧力が印加されているためゼロリセソトてきない     印加圧力をゼ0にする
ε三5   ウィンドウモードでのON点、OFF点の間隔がヒステリシスより小さいため設定できない   ヒステリシスの大きさを小さくしてからON点、OFF点の設定を行う
■外形寸法
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ご使用に際してのお願い
次に示すような条件や環境で便用する場合は、定格、機能に対して余裕を持った使い方やフェールセ
イフなどの安全対策へのご配慮をしていただくとともに、当社官業担当者までご相敏してくださるよ
うお願いいたします。
①取扱説明書に記載のない条件や環境での使用
②原子力制⑪・鉄道・航空・車婿・燃焼褒皿・医療機器・娯楽機械・安全機器などへの使用
③人命や財産に大きな影響が予測され、特に安全性が要求される用途への使用
●商品に関するお問い合せば、下記へご連絡ください。
オムロン株式会社営業統轄事業部
東京都品川区大崎1-11-]
ゲートシティ大崎ウエストタワー14F(〒141-OO32)
札幌支店/e11--271-7821
仙台支店/022-265-0571
東京支店/03-3779-9031
東京営業部/03-3779-9031
大宮営業部/048-647-7554
長野支店/0263--32-6561
金沢支店/076-233-5000
71122181
67877921
11144422
07622503
一ーー一
11322174
6658814]
55222224
仁4コ5告
55566789
00000000
////////
底部部店郡部店店
請難
名名静大大京中九
●制御機器にっいてのお問い合せば下記をご利用ください骨
三島/TELO559--82-5000FAXO559-825051
※京/TELO3-3493-7091大阪/TELO662530471
営業6寺間.9'30-1200/1300～1700
営業日,土・日・祝祭日および
年末年始・春期と夏期の休業日を除く
●インターネットによるお問い合せば下記をご利用ください.
http!wwwemronCO.IP/lb・Mfo/SUPPOrt/
---------------------[End of Page 5564]---------------------
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Color   Comp8r!sonou叩uttyp8    Lln6aroutputtype
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Precautlons
UslngtheProduct
AlwaysusethtsproductwハthmitSratmgandspecrfleatLonsandapptyapproprlatesaf的y
measuresForasststancewithanyoftheapplicatlonskStedbelow',pteaseconsultanOmron
salesefflce
①Condittonandetrcurnstaneeswhrcharen。trnentl。nedmthelnstructlonsheet
②Controlofnuclcarpower,trams,attplanes,automobdes.mcmerators,rnedicaldevioes,
gamemachmes,orsafety〈王eviees
③WhenusedinsofetyapPhcauonstopreven;m戊uryorpropertydamage
Contactthefollowingsalesofflceaboutproductlnformation.
NorthAmenca:
OmronElectromcs,IncTEL1-800-55-OMRONT
OmronCanada,Inc、TEL416-286-6465
TEL514-636-6676(FrenchLanguage〕
Eur◇pe:
EuropeanH.QOmronEuropeB.v、
TEL31-2356-81-300
FAX31-2356-81-388
ASiaandPaCifiC
大韓民国
中国
香港
台湾
AUSTRALIA
SINGAPORE
韓国OMRON株式会社Phone.82-2-511・6071
欧娼龍(中国)有限公社Phone'86-10-513・0674
欧婿龍王洲有限公社Phone852-2375-3827
Phone.886-27153331
0MRONELECTRONICSPTYLTD.
Phone64-9-358-4400
0MRONSINGAPOREPTE.LTD
Phone65-28300006
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